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1.0. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

U svrhu osiguranja kvalitete opreme i radova koja je predvidena ovim projektom, sudionici u gradnji
su duzni u u svim njenim fazama strogo se pridrzavati tehnickih rje$enja i odredbi iz ovog projekta i
Tehnickog propisa za NN elektricne instalacije NN (05/10), te normi na koje taj propis upucduje.

1.1 Tehnicka svojstva i proizvodi za elektriéne instalacije

Tehnicka svojstva elektricne instalacije moraju biti takva da, tijekom trajanja gradevine u koju je
ugradena, uz propisano, odnosno projektom odredeno izvodenje i odrzavanje elektriéne instalacije,
gradevina i elektricna instalacija podnesu sve utjecaje uobiéajene uporabe i utjecaje okoli$a, tako
da tijekom gradenja i uporabe gradevine predvidiva djelovanja ne prouzroce:

- pozar i/ili eksploziju gradevine odnosno njezinog dijela,

- opasnost, smetnju, stetu ili nedopustiva ostecenja tijekom uporabe gradevine,

- elektricni udar i druge ozljede korisnika gradevine i zivotinja,

- buku veéu od dopustene,

- potros$nju elektri¢ne energije veéu od dopustene.

Proizvod za elektriénu instalaciju se smije ugraditi u elektriénu instalaciju odnosno u gradevinu
vezano za izvedbu instalacije ako ispunjavaju propisana tehni¢ka svojstva zahtjeve i ako je za
njega izdana isprava o sukladnosti u skladu s odredbama posebnog propisa. Potvrdivanje
sukladnosti ostalih proizvoda za elektricnu instalaciju obuhvaca radnje propisane posebnim
propisom.

Tehnicka odnosno specificirana svojstva, potvrdivanje sukladnosti te oznagavanje proizvoda za

elektricnu instalaciju, posebnosti pri projektiranju i gradenju gradevine te potrebni kontrolni

postupci kao i drugi zahtjevi koje moraju ispunjavati proizvodi propisani su za:

- razvodne ormare (razdjelnike) za elektri¢ne instalacije,

- kabele/vodice za sustave razvodenja za elektri¢ne instalacije,

- zastitne, upravljactke, mjerne, nadzorne i sklopne naprave,

- elektroinstalacijske pribore (sustave vodenja kabela, uti¢ne pribore, sklopke, prekidace i sliéno,
spojne naprave, kutije, itd.),

- ostalo obuhvaéeno opéim pojmom elektri¢na oprema,

- rasvjetne stupove.

Ako je kao sastavni dio elektricne instalacije uklju¢en konstruktivni dio gradevine, proizvodi za
elektricne instalacije koji su ukljuceni u te dijelove gradevine moraju ispuniti zahtjeve posebnoga
propisa. Ovo se osobito odnosi na konstruktivne dijelove gradevine vezane za temeljni uzemljivag,
sustav izjednacCivanja potencijala, te zastitno i funkcionalno uzemljenje.

Tehnicka svojstva i drugi zahtjevi (specificirana svojstva, oznadavanje, ispitivanje), te potvrdivanje
sukladnosti za: razdjelnike (razvodne ormare) za elektri¢ne instalacije, kabele/vodi¢e za sustave
razvodenja za elektriCne instalacije, zastitne, upravijatke, mjerne, nadzorne i sklopne naprave,
elektroinstalacijske pribore (sustave vodenja kabela, utitne pribore, sklopke, prekidaée i sliéno,
spojne naprave, kutije, itd.) i ostale proizvode obuhvacene opéim pojmom elektriéna oprema
odreduju se odnosno provode, ovisno o vrsti proizvoda, prema pravilima propisanim pravilnicima:

1. Pravilnik o elektri¢noj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica (NN
101/09).

2. Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) (NN 112/2008)

3. Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN 97/2009).

Tehnicka svojstva i drugi zahtjevi, te potvrdivanje sukladnosti za rasvjetne stupove

odreduju se odnosno provodi prema odgovarajuéim normama:


















